%y

PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY Feczna, dnia 28.10.2021r.
W LECZNE]

21-010 tegczna, ul. Krasnystawska 52
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67
psse.leczna@pis.gov.pl, http://psseleczna.pis.gov.pl

ONS.HK.903.1.18.5.2021

KOMUNIKAT NR 3
W sprawie
POPRAWY JAKOSCI WODY DO SPOZYCIA
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Wolka FLancuchowska, gm. Milejow

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lecznej informuje, ze w prébkach
wody pobranych w dniu 21.10.2021r., punkt poboru: Hydrofornia Wdélka Eancuchowska,
21-020 Milejow oraz Szkota Podstawowa w Lancuchowie, 21-020 Milejow, do badan
laboratoryjnych w ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej przez wiasciciela wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia Wolka Lancuchowska tj. Gming Milejow, ul. Partyzancka 13a,
21-020 Milejéw nie stwierdzono przekroczen mikrobiologicznych.

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

W badanych prébkach wody nie wykryto bakterii grupy coli, Escherichia coli,
Enterokokéw kalowych oraz nie stwierdzono przekroczen ogélnej liczby
mikroorganizmoéw po 72 godz. inkubacji w temp. 22°C£2°C.

Jako$¢ wody w badanym zakresie spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu MZ
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r. poz. 2294).

Otrzymuja:
1. Gmina Milejéw, ul. Partyzancka 13A, 21-020 Milejow,
2. ala.
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